Serie PD y QD SPOLYLUX

Realizacion de puentes en la serie “PD” y “QD” para conseguir una salida F+N
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*Estos transformadores se suministran con una bolsa de puentes para la realizacion de los mismos.
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SPOLYLUX

Realizacion de puentes en la serie “PD” y “QD” para conseguir una salida F+N

SERIEPD y QD

Obtencion de neutro
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*Estos transformadores se suministran con una bolsa de puentes para la realizacion de los mismos.
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